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INFORME DE ENSAIO DA MOSTRA 201401367 

DATOS DO SOLICITANTE 
Nome: SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS 
Enderezo: SANTIAGO DE COMPOSTELA. EDIFICIO ADMIN. SAN LAZARO 
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CoECello: SANTIAGO DE COMPOSTELA Provincia: A CORUÑA 

DATOS DA MOSTRA 
Programa: OUTRAS PROCEDENCIAS 
Na tu reza: Agua de rcd 
Identificación da mostra na acta: Dl-BORDUC Acta: Oficial: Non 

Lugar recollida: - ABEGONDO (A CORUÑA) 
Recollida por: SERVIZO DE SANIDADE AMBIENTAL-PROXECTO LIFE PLUS Transporte: Refrixeración 

Data recepción: 11/03/14 

Marca: 

ANALISES MICROBIOLÓXICOS 

Parán1etro Resultado 

Entcrococos intestinales 

Colifonnes totales 

Eschcrichia coli 

Recuento de Aerobios a 22º C 

Clostridíun1 perfringens 

ANÁLISES FÍSICO-OUÍMICOS 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Parámetro 

Oxidabilidad ( Indice de 
Pcrn1angai1ato ) 

Color 

( 'onductividaci 

pi! 
!'urbidez 

Cloro combinado rcsidulll 

Cloro residual Jlbre 

Alun1inio 

Antin1onio 

Arsénico 

Cadn1io 

1 ufc/l OOml 

ONMPl100ml 

O ufc/l OOml 

< 1 ufc/ml 

O ufc/ 1 OOn1l 

Resultado 

0,62 mg ()2/l 

< 2,0 n1g/l Pt/Co 

5,8 Unidad pl-l 
< 0.5 l!NF 

< 0,05 mg/J 

< 0,05 mgll 

Pendente resultado 

Pendente resultado 

Pendente resultado 

Pendente resultado 

Data comezo análise: 11/03114 Data fin análise: 28/03/14 

Procedemento 

PNT M038 Recucnto de enterococos por 
e! n1etodo de filtroación de 1ne1nbrana 
(IS0-7899-2) 
PNT \.1070 Rl'.C\ltnto de colifonnes en 
agua;.¡ por e! n1é-todo NtviP (Tccnologia 
IJST) 
PNT M071 Recuento E.co!i en aguas por 
el 1nétodo NMP (Tecno!ogia DST) 

PNT lvHn 1 Rccucnto de inícroorganis1nos 
acrobios en agua;.; 
PNT M04 l Recucnto de clostridium 
perfríngens 

Procedemento 

PNT 1!05 I)ctenninación de la 
oxidabilidad t:n aguas por 1110-todo 
vohu11i:trit:o 
PNT 1106 Dctern1inación de! co!or por 
espcctrofoto1netría visible 
PNT 1 l 09 rv1cdida di.' conductividnd L'n 

agua 
PNT !l 10 Medida del pH 

PNT ! 104-: f)ctenninación de turhidez por 
ncl\::lornctría 
PNT 1115 Análisis de aguas por 
espectrofOton1ctría: cloro con1binado 
residual 
PNT 1115 Análísis de aguas por 
espectrofotometría: cloro libre residual 
Detern1inación de ineta!es en aguas por 
1CP-!\1asas 
Dctcnninación de mctaks en aguas por 
\(_ 'P-!\'1asas 
Determinación de n1ctales en aguas por 
ICP-Masas 
Determinación de 1nctales en aguas por 
JCP-tvlasas 

Límite detección (LD) 
/ cuantificación(LC) 

Límite dctección (LD) 
/ cuantificación(LC) 

LC: 0,3ú mg 02/1 

LC: 2.0 mgll 

I.C: 5 ps/cn1 20º 

!C: 0.5 l!NF 

LC: 0.05 mgll 

LC: 0.05 mgll 
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AN,ÍLJSES FÍSICO-OUÍMICOS 

Parámetro Resultado Procedemento 

* Cobre Pendente resultado Detern1inación de 1nctales en aguas por 
ICP-Masas 

* ('romo Pendente resultado Dcti:nninación de metales en aguas por 
ICP-t\1asas 

* Hierro Pendente resultado Detenninación de n1etales en aguas por 
ICP-Masas 

* .\Aanganeso Pendente resultado I)etcrminación de n1etales en aguas por 
lCP-Masas 

* Mcrcurio Pendente resultado Dcten11ínación de inctales en aguas por 
ICP-Masas 

* \Jiquel Pendente resultado Determinación de metaks en aguas por 
J( 'P-tv1asas 

* Plomo Pendente resultado Detenninación de n1etales en aguas por 
ICP-l'v1asas 

* Selenio Pendente resultado Dctcnnin<K¡ón de 1nctak-s <:n aguas por 
ICP-l'v1asas 

* Boro < 0,05 mg/l PNT Il 15 Análisis de aguas por 
espectrofotomctría: boro 

* Cianuros < 10 µg/I PNT ll 15 /\.ná!isis de aguas por 
cspectrofr1h)n1ctría: ci<u1uro 

Cloruros 17 mg/l PNT 1107 [)eterminación de aniones en 
aguas por cron1atografía iónica 

Fluoruro < 0,10 mg/l PNT 1107 f)ctcnninación dt> aniones en 
aguc1s por crornatogratla iónica 

Fosfatos < 2 1ng/! PNT 1t07 Dctcrn1inación de aniones en 
aguas por croinatog.rafía iónica 

Nitratos 49 rngil PNT ¡ l 07 Dctcnninacíón de aniones en 
aguas por croinatog_rana iónica 

Nítritos < 0,05 rng/I PNT I 107 Detenninación de aniones en 
aguas por cron1atog:rafía iónica 

Sulfatos 13 mg/I PNT Jl07 I)cterrninación de aniones en 
aguas por cron1atografia iónica 

A1nonio < 0,20 rng/I PNT 1108 Dctenninación de cationcs en 
aguas por cron1atografia iónica 

Calei o 10 mg/l PNT 1108 I)etenninación de cationes en 
aguas por cro1natograna iónica 

\tlagnesio 6 rng/I PNT I 108 Determinación de cationes en 
aguas por cro111atografía iónica 

Potasio 7 n1gi! PNT I108 Dctcrn1inación de cationcs en 
aguas por cron1atog:rafla iónica 

Sodio 15 mg/I PNT Il 08 l)etenninación de cationes en 
aguas por ero1natografía iónica 

* Bcnzo(a)pireno < 0,005 µg/! PNT 1120 I)ctcrn1inación de PAil's en 
aguas por llPl,C~Fluoresccncia 

* Rcnzo(b )il11oran1eno < 0,005 µg/I PNT I 120 Determinación de P Al-t' s en 
aguas por l-IPLC:~Fluorescencia 

* Benzo(g,hj )peri!eno < 0.005 pg/l P'NT Il20 Dctcnninación dt> PAH's en 
aguas por lf PLC-l·'luoresccncía 

* B enzo(k)fluoranteno < 0,005 µg/I PNT T 120 Detern1inacíón de P .. AJ-1 's en 
aguas por HPLC-Fluoresccncia 

* lndeno (1,2,3 cd) pyreno < O.Ú05 pg/I PNT r 120 f)ctern1ínaciún de PAII';;; en 
<lguas por l lPl,C-Fl uon-:sccncia 

* Bcnzo (a) antraceno < 0,005 µg/I PNT 1 120 Detern1ínación de P AI-1' s en 
aguas por l-IPLC-Fluorcscencia 

* Dihenzo (a,h) antraceno < 0,005 µgll PNT I 120 f)ctcnninación de PAH's en 
aguas por l IPLC-!:luurcscencla 

Páxina 2 de 3 

Límite dctección (LD) 
/ cuantificación(LC) 

LC: 0.05 

LC: 2 

LC: 5 rng/I 

LC: 0.20 mg/I 

LC: 2 1ng/l 

LC: 3 1ng/l 

LC: 0.05 mg/I 

LC: 3 mg/l 

LC: 0.20 n1g/l 

LC: 2 mg/I 

LC: 4 rng/I 

LC: 2 rng/l 

LC: 10 mg/I 

LC: 0,005 µg/I 

LC: 0.005 ~tgil 

LC: 0.005 µg/I 

LC: 0.005 µg/I 

LC: 0.005 ;tg/l 

LC: 0.005 µg/I 

LC: 0,005 µg/I 
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ANcÍUSES FÍSICO-QUÍMICOS 

Parámetro 

* Criseno 

Resultado 

< 0,005 µg/l 

Procedemento 

PNT IJ20 I)etern1inación de PAl-I's en 
aguas por f-IPl ,C~F!uorescencia 
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Límite detección (LD) 
/ cuantificación (LC) 

Os Tétnicos 

Lugo, 28 de marzo de 2014 

A xefa do servizo do LSPG 

N+Yv- ?~e~¿;) f)~tJ 
CARBALLO ~ARTINlôZ, ANA MARIA / FER~ANDJ:M'~Z;iERI¡SA~:::¿CÍA 
GÓMEZ, ISABEL -----·- - . 

CADAHIA MARJZ, OLJV A 

Aclaracións: O informe non deberá reproducirse parciahnente sen aprobación escrita do laboratorio. 
Os resultados deste infonne só afectan ás mostras son1etidas ó ensaio ou análise 
Están á disposición do cliente os cálculos das incertezas dos resultados (en aqueles procede1nentos 
que o precisen). 




